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Fabrikat: ... Typ: ... 3~ 50Hz - 20kA 24 kV.
=....01 =.....02 =....03 =....04
.................... Tr eeeeld Messung , . . )
Der Netzbetreiber errichtet und betreibt die Mittel—
: 3~ 50Hz  20KA  Up=24 kV  Up=.... kV _ spannungskabelfelder und das Trafofeld.
Hw R ‘_w Der Anschlussnehmer errichtet und betreibt das Messfeld.
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T% p=n T% T T% o L Die Stationstiir des Mittelspannungsraumes und des
1 | 13%_ \_\.m.j:.ﬂ u|||_.||m_H_J Raumes in dem sich die Mess— und Steuereinrichtungen
: g L2t .E?" ¥ K r befinden sind mit einem DoppelschlieBsystem
\..__.\.___ \._”.\.._ 3 4. L “m auszuriisten.
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H abschlieBbaren, nur flir die Beauftragten des
Netzbetreibers zugdnglichen Raum anzuordnen.

_ Der Austausch oder Ersatz von HH—Sicherungselementen
| ist durch eine entsprechende Vereinbarung zu regeln.
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Stationstyp: Fabrikat:
Montagefirma (BAU):
Montagefirma (Ausriistung):
Datum ’ Proj.—Fa.: 3 | =...00 /B1
Bearb. (0] 5 S— C_umww_o:ﬁmmo:o_ﬁb_o: _
Gepr. Bez.: i MS.05 Ubergabestation mit zwei MS—Kabelanschliissen und Blott: 1-
Datum | Name | Norm PRO: PLA: GRP: CAE: * mittelspannungsseitiger Messung, ein Trafo bis 1250 kVA T
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
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Fabrikat: ... Typ: 3~ 50Hz  20kA 24 kV
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Der Netzbetreiber errichtet und betreibt die
) 3~ 50Hz  20kA  Up=24 kV  Up=uw.. KV _ Mittelspannungskabelfelder und das Ubergabefeld.
HM H _« oy H Der Anschlussnehmer errichtet und betreibt das Messfeld
|o_m 400A |o_m 400A |o_|o$ 400A ..o_m 400A und das Trafofeld.
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Stationstyp: Fabrikat:
Montagefirma (BAU):
Montagefirma (Ausriistung):
Datum ) Proj.—Fa.: N | =...00 /B1
Bearb. Ort: y Ubersichtsschaltplan _
Gepr. Bez.: MS.04 Ubergabestation mit zwei MS—Kabelanschliiissen und Blott: 1-
Zustand Anderun Datum | Name | Norm PRO: PLA: GRP: CAE: i 3 ein Trafo bis 1250 kVA |3
2 | 3 | 4 | 5 | 6
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Fabrikat: ... TYD: ses 3~ 50Hz  20kA 24 kV
SicaD] =.....02 =....03
T sered Messung . ) i
Der Anschlussnehmer errichtet und betreibt die
3~ 50Hz  20KA  Up=24 kV  Up=. kV komplette Mittelspannungsschaltanlage.
Der Zugriff des Netzbetreibers auf die Schaltgerdte der 1
-Q0 400A o Mittelspannungsschaltanlage muss iber eine
T% s L entsprechende Vereinbarung gewdhrleistet sein.
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Fabrikat: ... Typ: ... 3~ 50Hz _ 20KA 24 kV
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Fabrikat: ... Typ: ... 3~ 50Hz _ 20KA 24 kv
=.....01 =.....02 =.....03
...... T .1 Messung . . "
. Der Anschlussnehmer errichtet und betreibt die
3~ 50Hz 20KA  U.=24 kV  Up=.... kV komplette Mittelspannungsschaltanlage und das Mittel—
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Fabrikat: ... Typ: 3~ 50Hz  20kA 24 kV
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.......... TE swesid : N ) . .
Der Netzbetreiber errichtet und betreibt die Mittel—
. 3~ 50Hz 20KA  U.=24 kV | spannungskabelfelder.
1
.H,W \_w _ Der Anschlussnehmer errichtet und betreibt das
-Qo 400A -Qo0 400A ! Trafofeld.
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- - | auszuriisten.
-Cl @ -C1 @ :
N _ Die Bedienelemente der Schalter des Netzbetreibers sind
) _ abschlieBbar zu gestalten oder die Anlage ist in einem
.m p abschlieBbaren, nur flir die Beauftragten des
_ _ o Netzbetreibers zugdnglichen Raum anzuordnen.
| | N
| ~H391 _ﬂ 2 _ Der Zugriff des Netzbetreibers auf den Trafoschalter
Ji— o muss Uber einen entsprechende Vereinbarung
| 2y 8 gewdhrleistet sein.
L3 5
_ _ 5
£
_ | 2
s ¥ S
H o
1 -
: W
I . A v
i |
i I
n -1 O ®-m =T Y Npy
sl £ (=
HE e f ot
H ! g g SRS i -
M_ -2u()----- L= =4 cptiondle Bestlicung =12 [l e ) b o o optioncle Besilciung
L2 = _IN_ |, =, et |
L3 @ @ L3 R
u _ leZ jm, 8, :
| L B s =
d. e
630 A 630 A _,
Abrechnungswandlerdaten:
siehe Technische Mindestanforderungen (TMA)
an Messeinrichtungen
Stationstyp: Fabrikat:
Montagefirma (BAU):
Montagefirma (Ausriistung):
Datum . Proj.—Fa.: : | =...00 /B1
Bearb. [8)] 5 & R Cvmﬂm_ﬂj ﬁmmO_JQ_.—..U_D_J _
Cepr. S S —— NS.05 Obergabestation mit zwei MS—Kabelanschliissen Blott: 1=
Zustand Anderung _|Datum | Name | Norm PRO: PLA: GRP; CAE: * und niederspannungsseitiger Messung (luftisoliert) 7 Bott
T 2 I 3 I 3 I 5 I 6 I 7 1 8 o
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Fabrikat: ... Typ: 3~ 50Hz _ 20kA 24 kV
=.....01 =....02 =.....03
.................... Tr ...
: Der Netzbetreiber errichtet und betreibt die komplette
) 3~ 50Hz  20KA  Up=24 KV Up=.... kV _ Mittelspannungsschaltanlage.
HM .H _7 Die Bedienelemente der Schalter sind abschlieBbar zu
-Qo 400A -Qo 400A -Qo 400A gestalten oder die Anlage ist in einem abschlieBbaren,
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] 1 |_q:.m_.__..E T Raum anzuordnen
] 1 L | N
; ! R Die Stationstiir des des Raumes in dem sich die Mess—
]
\._r\u._ \.__.\n_ \.._.\+ Netzbetreiber und Steuereinrichtungen befinden sind mit einem
=Cl e =ClexH -Cl @

Eigentumsgrenze

Anschlussnehmer

DoppelschlieBsystem auszuriisten.

Der Austausch oder Ersatz von HH—Sicherungselementen
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Abrechnungswandlerdaten:
siehe Technische Mindestanforderungen (TMA)
an Messeinrichtungen
Stationstyp: Fabrikat:
Montagefirma (BAU):
Montagefirma (Ausriistung):
Datum . Proj.—Fa.: . | =...00 /B1
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CGepr. Bez.: ... sesssssanneeeiaes NS.04 Ubergabestation mit zwei MS—Kabelanschliissen
Datum | Name | Norm PRO: PLA: GRP: CAE: iy
2 | 5 | 4 | 5 | 6
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Fabrikat: ... Typ: 3~ 50Hz__ 20kA 24 kV
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Der Anschlussnehmer errichtet und betreibt die
3~ 50Hz  20KA  U.=24 KV Up=wwwee KV komplette Mittelspannungsschaltanlage.
Der Zugriff des Netzbetreibers auf die Schaltgerdte der
-Qo0 400A Mittelspannungsschaltanlage muss iber eine
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Abrechnungswandlerdaten:
siche Technische Mindestanforderungen (TMA)
an Messeinrichtungen
Stationstyp: __..ov:xoﬂ
Montagefirma (BAU):
Montagefirma (Ausriistung):
Datum " . | =...00 7B1
Bearb.| Ort: Obersichtsschaltplan _
Gepr. - - NS.03 Ubergabestation mit MS—Doppelkabelanschluss
Zustand Anderung |Datum | Name | Norm PRO: PLA: GRP: CAE: : und niederspannungsseitiger Messung
1 2 | S | 4 5 | 6 | 7 | 8
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Fabrikat: ... TP .. 3~ 50Hz___ 20kA 24 kV
=....01 =....02
.......... T
. Der Anschlussnehmer errichtet und betreibt die
3~ 50Hz _20kA Up=24 KV ___ Up=..... kV komplette Mittelspannungsschaltanlage.
Qﬂ Der Zugriff des Netzbetreibers auf die Schaltgerdte der =
-Qo 400A Mittelspannungsschaltanlage muss iiber eine
Tﬁ =T entsprechende Vereinbarung gewdhrleistet sein.
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= L3 Wekv g Raumes in dem sich die Mess— und Steuereinrichtungen
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- befinden sind mit einem DoppelschlieBsystem
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Abrechnungswandlerdaten:
siehe Technische Mindestanforderungen (TMA)
an Messeinrichtungen
Stationstyp: Fabrikat:

Montagefirma (BAU):
Montagefirma (Ausriistung):

Datum ) . Proj.—Fa.: g |=...00 /B1
Bearb. et . Ubersichtsschaltplan _
Gepr. Bez.: e ;
Zustand| _ Anderung |Datum | Name | Norm PRO: GRP: CAE: NS.02
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Fabrikat: ... Typ: ... 3~ 50Hz _© 20KA 24 kV
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Der Anschlussnehmer errichtet und betreibt die
3~ 50Hz _ 20kA Up=24 kV___ Up=..... kV komplette Mittelspannungsschaltanlage und das Mittel—
i H spannungsanschlusskabel.
-Qo 400A Der Zugriff des Netzbetreibers auf die Schaltgerdte der
T% == Mittelspannungsschaltanlage muss Uber eine
— o entsprechende Vereinbarung gewdhrleistet sein.
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Abrechnungswandlerdaten:
siehe Technische Mindestanforderungen (TMA)
an Messeinrichtungen
Stationstyp: Fabrikat:
Montagefirma (BAU):
Montagefirma (Ausriistung): F
Datum : " : Proj.—Fa.: A | =...00
Searb. DOPEE ovceoncscnmmmsonnonnesss i Ubersichtsschaltplan _
Gepr. Bez.: . NS.01 Ubergabestation mit einem MS—Kabelanschluss
Datum | Name | Norm PRO: PLA: GRP: CAE: : und niederspannungsseitiger Messung (Var.1)
2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 | 8




